Region No. 2
Barrio: Hato Rey

Sector: Quintana / Floral Park






Descripcion del sector
Resumen de Hallazgos
Clasificacion de estructuras
Plano Cuadricula
Hojas de cotejo

Fotos






Descripcion del Sector
Barrio: Hato Rey

Sector: Quintana/Floral Park

E| sector Quintana/Floral Park esta limitado al Norte Ave. Rooselvert, al sur por la Ave.
Guayama , al Este por la Ave. Francia y al Oeste por las Calles Matienzo y Pachin
Marin.. Este sector consta de sistema pluvial y sanitario independientes. Referente a
las estructuras el 87.5% estan tapadas o parcialmente tapadas, el 12.5% estan en buen
funcionamiento del total que se inspeccionaron.

Existe un tubo perteneciente a AAA que esta roto dentro de un MH pluvial (estructura
$-003, cuadricula K13a) que merece que sea notificado . Dentro de este MH han
crecido raices de un arbol que limita el buen funcionamiento del mismo. Todos los
tubos que desargan a las lineas principales desde las estructuras (inlets) son de 12
diametro. En varios de los inlets inspeccionados tienen la parrilla rota y deben ser
sustituidas (Ver tabla de estructuras). En la Ave. America esq. Ave. Barbosa, del lado
de KFC y Banco Santander, existen dos inlets cuya capacidad no es suficiente para el
area de captacion que alli existe. Es recomendable re-evaluar la zona he instalar mas
estructuras de captacion en la Calle Emmanueli Norte, Emmanueli Sur, Calle Holanda y
arriba de la calle America. Debo indicar que las parrillas de estas estructuras deben ser
sustituidas por nuevas. Otro caso que necesita ser corregido en una Accion a Largo
plazo, es la estructura que esta en la Calle Francia esq. San Antonio, frente la
Funeraria Marin, el inlets esta % parte tapado por la acera (Estructura S-003,
cuadricula K13c).

Las cuadriculas que comprenden este analisis en del sector son: Ki2a, K12¢, Ki24d,
K13a, K13c, K14ac, K14c

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y las acciones a implementar
las que se clasificaron como Accién Inmediata, Accion Intermedia y Accion Largo plazo.

También se incluye la tabla de clasificacion de estructuras, los datos de campo
obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.






REGION # 2

BARRIO:
SECTOR:
BRIGADA:

3-Sep-09

9/3/2009

9/3/2009

9/3/2009

9/1/2009

9/8/2009

9/8/2009

Hato Rey

Quintana/Floral Park
PEDRO DEL ROSARIO

K12a

Ki2c

K12c

Ki2c

K12d

K13a

K13c

S-001 a S-005

$-004 to S-007

S-001

S-002 y S-003

5-001 a S-003

S-001 a S-008

S-001 a S-003

MELVIN MORALES e o

1-Ave. Barbosa entre Almacen
Ferreteria Duarte y Edificio
Mayoral. 2- Calle Julia,desde
entrada estacionamiento de la
Familia a la Calle Espaiia.

Calle Espafia,desde resid. # 324 a
resid. # 304.

Calle Ecuador int. Calle Cuba.

Calle Paraguay int. Calle Julia.

1- Calle Francia,frente resid. # 182
2- Calle Pacheco ,frente resid. # 193
3- Calle Cuba int. Calle Julia

Calle Espafia,desde la resid. # 418
hasta la int. con Calle San
Juan,frente Colmado Primavera.

Calle San Antoniod desde int. con
Calle Espafia hasta Int. con Calle
Francia.

ESTUDIO DEL PROBLE
DEL MUNICIPI
RESUMEN D

En Ave Barbosa Estructuras S 001

estructuras estan tapadas o parcialr
estructuras S-003 esun MH y esta
descarga a travez de un tubo de 12'
Julia, las estructuras S-004 y S-005 ¢
estructura S-005 la parrilla debe ser

Estan las estructuras S-004 a S-007.
S-007 estan en optimas condicione:
y S-006 estan sucias. La 5-004 no es
originales del MJ. Las demas estruc
calle estan limpias y descargan a ur

Esta estructura esta Parcialmente t
rota. Esta estructura descarga en u
en la interseccion.

En estas estructuras las parrillas est
desgastes y rotas.

S-001: Estructura en la Calle Franci
conectaron tubo de 8" descargands
Estructura con la parrilla rota. S-0C
sedimentos. Todas estas estructur
Pluvial y Sanitaria juntas.

Todas estas estructuras estan tapa
tapadas,excepto las S-007 y S-008
estan niveladas y la estructuras est
rotas.La estructura S-003 es un MF
tubo de agua potable roto.

Las estructuras S-001 y S-002 tiene
esta tapada por la acera que tiene

C:\Grupo_2\Zona_2_Grupo_2\Resumen De Brigada\MSJ-Resumen_Brigada_No_2_Hato_Rey_Quintana_secto2.xIsx






REGION # 2

1- Calle Belmonte ,entre Ave. Sicilia
25-Ago-09 L13c S-001 a S-005 v Calle Acaiz.

2- Calle Urdiales esq. Ave. Sicilia

9/8/2009 K143 5.001 Ca!!e Francia, frente Condominio
Quintana

1-Calle Francia, frente a Torres De
9/8/2009 Kl4c S-001 a S-002 Francia,

2- Calle Francia esq. Calle Arecibo

ESTUDIO DEL PROBLE
DEL MUNICIPI
RESUMEN D

C. Belmonte: 5-001 esta funcionanc
tapada, asi como el tubo de 12" dial
ella.

C. Urdiale: Las estructuras S-004 a S
no estan a nivel del pelo de agua. S-
tapada. Los tubos de descarga son ¢

La parrilla esta rota es un peligro pa

Para estas estructuras las parrillas €

C:\Grupo_2\Zona_2_Grupo_2\Resumen De Brigada\MSJ-Resumen_Brigada_No_2_Hato_Rey_Quintana_secto2.xlsx
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REGION No. 2

BRIGADA: No. 2
BARRIO: Hato Rey

SECTOR: Quintana-Floral Park 8-10-Septiembre-

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN

Clasificacion de estructuras

% CSA

csacous Architects and Engineers, LLP

2009
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2 |Locauzacion especiFica| N PE slzlalzlucalc=® COMENTARIOS
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Calle Espafia frente
&SR residencia # 418 KlSa-ni t
Calle Espana frente
Hikag residencia # 421 1356002 l X
Calle Esparia frente
Ki3a residencia # 420 K18a:8003 L
Calle Espaiia frente
K13a residencia # 426 KiSe-5004 1
Calle Espafia frente
Rica residencia # 430 KI2e-2005 1
K13a Calle Esparlla int.calle san K13a-S006 1
juan
calis Bspafia ihteails san Parrilla no esta nivelada y la
K13a P e ' K13a-S007 1 estructura esta parcialmente
i rota.
Calle Espania frente Parrilla no esta nivelada y la
K13a int.calle san juan frente K13a-S008 1 estructura esta parcialmente
col.primavera rota.
K14c |Calle Franciafrente Tores| 4 o004 Parrilla rota
De Francia
Calle Francia esq.calle
K14c arecibo,frente escuela K14c-s002 cambiar parrilla
Gustavo Becker
K14c Callg I_:rangla fepnia . K14a-s001 Parrilla rota
condominio quintana edif.A
kize | CelleEspafia esqcalle | qaegpg1 | 4 Parrilla rota
San Antonio
K13c Calle:Cuba esg.calle Han K13c-S002 1 Parrilla rota
Antonio
Calle Espaia esq.calle . .
K13c San Antonio,frente a la K13¢-S002 parrilla parcialmente tapada

funeraria marin

por la acera
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ZGION No. 2

BRIGADA: No. 2
BARRIO: Hato Rey

SECTOR: Quintana-Floral Park 8-10-Septiembre-
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ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de esfructuras

CSA

ceacrous Architects and Engineers, LLP

2009
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K12¢ Calle Cuba esq. Calle K126-S001 1
Ecuador
Calle Paraguay esq. Calle .
Ki2c Julia frente resid. # 301 K12c-5002 1 Parrilla rota
Ki2c | Calle Paraguay esq. Calle | 450 gg03 1 Parrilla rota
Julia ,frente Solar
Calle Espafia frente
RiZe residencia # 324 K12¢-5004 L
Calle Espafia frente T i
Ki2c SEIEREE 308 K12c-S005 1 limpiar linea de 24" tapada
Calle Espania frente T i
K12c fesidaRaiE #3008 K12¢-S006 1 limpiar linea de 12" tapada
K12c Calle Espafia frente K12c-S007 X estructura limpia pero se inunda la zona

residencia # 304
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‘3 . CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

.. Architects and Engineers, LLP FECHA: % — t 290 7 HOJA
BRIGADA:

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BA O

500
AN !
SECTOR o i
CALLE / UBICACION; |
(e Jolee Frone [T
OCURRE INUNDACION SUNO [ CON EVENTO DE TORMENTA [ CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [1CURB INLET [FcircHasiN [ [rw [JCROSS INLET ] COMBINADO [ oTrROS
[ Existe pero no esta en plano Ms] %;@‘ﬂe Oy [ sanitario/ Pluvial
[ No existe pero esta en pland Ms] Doble e [ pluvialf Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE: . :
1- PARRILLA ] LmPLA/SUCIA [ TAPADA/P. TAPADA Bﬁmsr E ,:@_T_&_ ] NO NIVELADOD
2- ESTRUCTURA E{IMP[NSUCIA ) TAPADA/P.TAPADA [] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS " ] BUENA [Clmas  LINOBISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = ! z [ LIMPIO/SUCIO [7aeapa [ rOTO [ COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO [ TAPADA [ roTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPID/SUCIO [7acapa [ ROTO ] COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = [ LIMPIA/SUCIO [7apapA [ ROTO ] COLAPSADA
8- CUNETA Bﬁ‘;w’;}}fﬂ [waa  [INODRENA loTroS
g-ZONA INUNDABLE (FEMA) (RS no

DESCRIPCION DEL PROBLEM/S

] parr, pesaca
[ parr, Sellaca
D punto alto
D Punto bajo
] En pendiente

. FLUYE HACIA
o

—_—

FOTO NO. 35;15_92-
FoTONO. 2939
coTONO. 224

Qéo pLAZO

RECOKIENDACION: bl i L ACCION INTERVEDIR....

) SEGUNDAVISTTA. e
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

3 -Sept-2009 nom
BRIGADA: 7.

ESTRUCTURA NO.

S0
SECTOR Q)dq

CSA

sac-w Architects and Engineers, LLP FECHA:

DISTRITO/REGION | CUADRICULA

Z K LE

BARRID;

HU*DQQH‘

[
QY ToNA
CALLE / UBICACION:

Cale Cuoo. h%._a,‘lﬁa_é’&a_dazu
OCURRE INUNDACION SLNO ] CON EVENTO DE TORMENTA ] CADA VEZ QUE LLUEVE

TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET Béf:c gasiN' [(JMH [Jnw [Jcross INLET [ comeINADD [Jotros

[ existe pero no esta en plano MS)
D No existe pero esta en plano MSJ

Simple
D Doble

D Triple

14
[EY

| Completo

D Sanitario/ Pluvial
] Piuvialf Sanitario

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA

2. ESTRUCTURA D—L@;://sucm

3- ESCALERAS i ] BUENA
4-TUBO/B.C. = [ [] LimpIOfSUCIO
5- TUBO/B.C. = ] umpiofsucio
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO
7- TUBO/B.C. = [ LmpIA/SUCIO

8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) A<

(] TAPADA/P.TAPADA
(] TAPADA/P.TAPADA
[ maLA
| /%‘MPADA
TAPADA
1 TaPADA
(I 7apaDA
[ MALA

CIno

Eﬁqm/ ROTA  [] NO NIVELADD
[ roto [CINO NIVELADD
(] NO EXISTE / ROTA
1 roT0

] roT0

[] roTO

[ roto

] NO DRENA

[ coLAPSADA
[[] coLapsaDA
] cOLAPSADA
[] coLAPSADA
Jotros

HESCRIRCION el e B

e

i ‘ [ par. pesada
T [] Parr. Sellada
[ punto alto
[] Punto bajo
I:I En pendiente
— FLUYE HACIA
5-

o Foto No. 39 1§
- FOTONO. 22\

N i oot FOTONO.

|
B’Q@o PLAZO

PARA TUBOS g T\

CYACCOMINMEDIATA, _ Diacconmrermeon,
_[secunpavista, o [ 1SEREQUIERE SEGUNDAVISITA .
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& CSA

CSA Group

; Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

BRIGADA:

FECHA:

6-*%"‘?{7-— 2604 o
2

DISTRITO/REGION

CUADRICULA

ESTRUCTURA NO.

BARRIO

K\ZC

SO03

Tt e

7<) \
SECTOR (XA n-\-a.n&

CALLE / UB|CACION,

'(Mmqocw\

_Cad\e \u\pct h-enre ol

OCURRE INUNDACION

TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET

Y Os

[46m
Simple

v ("] CON EVENTO DE TORMENTA
BasiN [Imr [Juw [Jcross ver ] COMBINADO
D Sanitario/ Pluvial
[ Pluvialf Sanitario

[ Existe pero no esta en plano MSJ (14
[ No existe pero esta en plano MS) [ pobie WV
) ] Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] Limpra/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA
2- ESTRUCTURA Eﬁwsucm [J7aPaDA/P.TAPADA [ ROTO
3- ESCALERAS [ BUENA [ MALA ] NO BXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO [Tapapa [ roTO
5- TUBO/B.C. = ] LMpIo/SUCIO [(I7apaca [ roTO
6- TUBO/B.C. = [ Limpio/suCIO Cltapapa [ rOTO
7- TUBO/B.C. = [ umpraysucio Ovapaoa [ roTO
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA [Imaa  [Ino DRENA
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st o

DESCRIPCION DEL PROBLE

B e
PARA TUBOS

REECf/MENDACION
LT PRIMERA VISITA | esines

I SEGUNDRVISITA

Dézé« T

LIMPIE EZA DESTAPAR

1] SE REQUIERE SEGUNDAVISITAL ...

] cADA VEZ QUE LLUEVE

NO EXISTE / RQTA. [L]NO NIVELADO

[ nO NIVELADO

] coLAPSADA
[] coLAPSADA
] coLapsaDA
] coLapsaDA
[JoTrOS

[_JACCION INTERMEDIA

[ Parr. pesada

D Parr, Sellada

[] Punto alto
[] punto bajo
[Jen pendiente

FLUYE HACIA

Zi

FOTO NO.
FOTO NO.
FOTO NO.

CJoTros

] LARGO PLAZO






g PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
CSA Broup A.rchrtects and Engineers, LLP FECHA: 9_ ne ‘D,t__zwq HOIJA
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BRIGADA: ;J
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA ND BARRIQ s

2. KIZ C 9004- NaAXD Wdeu\

sicrorFlod B 7 Qan '
caLte /usicacion:  Coll@. & 3’324
o ' /

-.-.___

OCURRE INUNDACION o [ ] CON EVENTO DE TORMENTA [ Z4/CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [[]CURB INLET Ea?CH AsiN [JMH [Juw [Jcrossinier [ comsinapo Jotros
[_] Existe pero no esta en plano M5J %?E Ly [ sanizzrio/ Pluvial
[ No existe pero esta en plano MS) [ poble (112 " [ Pluvialf Sznitario
] Triple O Completo
CONDICION EXISTENTE: )
1- PARRILLA Bﬂ«msucm [] TAPADA/P.TAPADA IO BXISTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [FfaraoapTapans [ ROTO [ ] N NIVELADO
3- ESCALERAS N [ BUENA [ MALA [ 1 NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ﬁQ ] LiMPIO/SUCIO !/7/ APADA [ ] ROTO [ coLapsaDa
5- TURO/B.C. = ] LiMPIO/SUCIO [(Jtapapa [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] umpio/sucio [Jtapapa [ roOTO ] cOLAPSADA
7- TUBO/B.C. = [ LIMPIA/SUCIO O7araoa  [J roto [ coLapsapa
8- CUNETA ] LiMPIA/SUCIA [ maLA [] NO DRENA [(Jortros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 4 no

[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
D Punte alto
[ punto bajo
[JEn pendiente
FLUYE HACIA
S-

Fotono. 3550
FOTONO. ‘3545 \

"

L
7
C’C.//e €3 1%

S—

T B T : FOTO NO.
PARA TUBOS e i\ | )
RECOMENDACION: Eél N INMEDIATA | .. L] ACCION INTERMEDIA Llureopazo
&1 PRIMERA VISITA i MPIEZA DESTAPAR

T ISEGUNOAVISITA [ 15E REQUIERE SEGUNDAVISITA ...
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Q:g CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
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D Triple D Completo

CONDICION EXISTENTE: )
1- PARRILLA LIMPIA/SUCIA [JtapaDAPTAPADA  [INO BXISTE/ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [zapapapzaany [ roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS . ] BUENA [Imata [] NO EXISTE / ROTA
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8- CUNETA [FTIMPIA/SUCIA [Omaa [ nODRENA []oTros
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” CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
@ (o .
csios Architects and Engineers, LLP EECHA: 8 & %‘wq HOJA

BRIGADA: Y

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO, s

}) K54 | S007 +aiD Hﬂz;

o ]
SECTOR DN 9220

CALLE / UBICACION;

- s 1
Calle & i Tnt_Shn Jian

OCURRE INUNDACION / Clsip [] CON EVENTO DE TORMENTA  [] CADA VEZ QUE LLUEVE

TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET EatcHBasIN  [JMH [JHw [JCROSS INLET [] comBINADO [Jotros

] Exista pero no esta en piano MS] L] Simple L4 [ sanitariof Pluvial

] No existe pero esta en plano MS) Doble (12 " [ pluvialf Sanitario

] Triple ] completo

CONDICION EXISTENTE: ]
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA [ TaPADA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA A TAPADA/R.TAPADA Eﬁ) ] NO NIVELADD
3- ESCALERAS ] BUENA [ mALA [C1NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO (J7apapa [] rROTO ] coLaPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cdtaraoa  [] roTO ] coLapsabA
6- TUBO/B.C. = ] LiMPIO/SUCIO [Itapaca [ roTO ] coLapsaDA
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